Anschlussplan SpiroExpand MultiControl Kompakt Solo
in Kombination mit dem SpiroVent Superior S400

Warmeerzeuger Stromungsrichtung
Q+—0 %)
min.
500 mm
Ausdehnungs- H
EVU35-6
Wartungseinheit
E50307 _ ,
I SpiroTrap-Schlammabscheider
mit Magnet
BE100FM
Bypass-
Einstellungen
EMCB-zZB

Vakuumentgaser S400

Trinkwasseranschluss

DN 25
Deckel ab

SpiroExpand MultiControl Kompakt Solo



Anschlussplan SpiroExpand MultiControl Kompakt Solo
in Kombination mit dem SpiroVent Superior S600

Warmeerzeuger Stromungsrichtung
Q+——0 %)
min.
500 mm
Ausdehnungs- H
|X |X geféB
EVU50-6
Wartungseinheit
E50307 _ ,
SpiroTrap-Schlammabscheider
mit Magnet
BE100FM
Bypass-
‘ Einstellungen
\ EMCB-ZB

Vakuumentgaser S600

Trinkwasseranschluss

DN 25
Deckel ab

SpiroExpand MultiControl Kompakt Solo



